
«Проект контракта»

Контракт № ___________________
на выполнение работ по текущему ремонту оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы
(ИКЗ №242665806961266850100101510014322244)
г. Екатеринбург
                                              


                                  « ____ » _________ 2024 г.
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макаренко Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения электронного аукциона (идентификационный код закупки) на основании протокола _______ № ______ от « __ » ___________ 2024 г., части 1 статьи 51 (аукцион) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика (Приложение № 1) в установленный Контрактом срок (пункт 5.2 Контракта) выполнить работы по текущему ремонту оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы (далее – «работы»), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий Контракта принять выполненные работы и оплатить их.
Подрядчик подписанием настоящего Контракта подтверждает, что полностью изучил Задание Заказчика (Приложение № 1), на основании чего будут выполняться работы по Контракту, понимает требования Заказчика относительно предмета Контракта, согласен и гарантирует, что цена Контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по Контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям Заказчика.
1.2. Состав и объем выполняемых работ определяется приложениями к Контракту: № 1, 2.
1.3. Место выполнения работ: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Трактовая, дом 15 (далее – «место выполнения работ»).
1.4. Объект – «Текущий ремонт оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы».
2. Определения и понятия
В контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Форма КС-2 – унифицированная форма (далее - форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. Заполняется с учетом справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). 
Форма КС-3 – унифицированная форма, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 (далее - форма КС-3).
Форма КС-6а – унифицированная форма, Журнал учета выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6а). 

Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий их перечень с указанием даты устранения недостатков (дефектов) Подрядчиком. В Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями контракта, своими силами и за свой счет.
Качество работ (качество выполнения работ) - требования, предъявляемые контрактом, законодательством Российской Федерации к уровню качества работ.
Материалы, конструкции и изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии условиями контракта и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящих в состав проектной документации. Должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами.
Протокол о недостатках (дефектах) – документ, фиксирующий недостатки (дефекты) в период выполнения работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных контрактом, строительными правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами, предписывающий в том числе и срок устранения выявленных нарушений.
Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), Законе о контрактной системе, технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена Контракта (цена работ) составляет: _______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается. Аванс не предусмотрен.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.
3.5. Порядок оплаты по Контракту:
3.5.1. Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.
3.5.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.5.3. Источник финансирования: за счет средств бюджета Свердловской области.
3.5.4. Расчет осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке), предусмотренного пунктом 6.1. настоящего контракта.

3.5.5. Датой  оплаты Контракта Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленные в установленном Контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1.  Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при текущем ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
4.1.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.
4.1.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
4.1.5. Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.
4.1.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.1.7. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений локального сметного расчета, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
4.1.8. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.1.9. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом.
4.1.10. Потребовать от Подрядчика немедленного удаления любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить выполненные и принятые по Контракту работы в соответствии с условиями контракта.
4.2.2. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица: главный инженер, Певчев Сергей Александрович, тел.: 
+7 (343) 214-36-14, эл. почта: 2143607@mail.ru.
4.2.3. Заказчик обязан при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе в письменном виде заявить об этом Подрядчику. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
4.2.4. Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Допустить к работам аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства в объеме необходимом для выполнения работ, без запроса в АУ, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 
№ 519 (ред. от 05.02.2024) «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

4.4.2. До начала выполнения работ представляет Заказчику: список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и указанием ответственного лица осуществляющего производство работ, предоставляет список автотранспорта для заезда на объект.

4.4.3. Перед началом выполнения работ должен зарегистрироваться у Заказчика в журнале учета подрядных организаций, пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

4.4.4. В течение 1 (одного) дня с даты заключения контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект производства работ (ППР) на согласование. ППР должен предусматривать: порядок выполнения работ, технологию работ, используемые механизмы и вспомогательное оборудование мероприятия по охране труда и технике безопасности, маршруты транспортировки оборудования к рабочим зонам, места складирования нового оборудования, маршруты и места складирования демонтированного оборудования и строительного мусора, порядок их вывоза.

4.4.5. Подрядчик обязан выполнить работы самостоятельно без привлечения других лиц.

4.4.6. Своевременно и с надлежащим качеством выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
4.4.7. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
4.4.8. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, предназначенных для выполнения работ в соответствии с условиями Контракта.
4.4.9. Обеспечить привлечение к выполнению работ по Контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии условиями Контракта.
4.4.10. Не позднее 1 (одного) дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом.
4.4.11. Предоставлять не позднее 1 (одного) дня с момента получения запроса от Заказчика информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.4.12. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.
4.4.13. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
4.4.14. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней  со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте.
4.4.15. Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
4.4.16. Назначить в день заключения Контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица: ________________________, тел: +7(___)_______________, эл.почта: ______________________.
4.4.17. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 Контракта.
5. Сроки выполнения работ по контракту
5.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
5.2. Срок выполнения Подрядчиком работ по контракту:
Начало выполнения работ: в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: в течение 6 (шести) дней со дня начала выполнения работ.

Работы выполняются только в рабочие дни с 10.00 по 17.00 часов местного времени.
5.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке с приложенными документами, предусмотренными разделом 6 Контракта. При сдаче выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику (представителю Заказчика) документы, предусмотренные Контрактом, в том числе Акт выполненных работ 
по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, журнал работ по форме КС-6а, паспорта на оборудование, установленные изделия и технические устройства, акты о приемке скрытых работ, сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия (если указанные изделия, материалы подлежат соответствующей сертификации), технический отчет о проведении режимно-наладочных испытаний 
(с приложениями), режимные карты котлов, счет и счет-фактуру (при необходимости), подписанные Подрядчиком.
6.2. Для проверки выполненных работ на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются в соответствии с требованиями статьей 41 Закона о контрактной системе.

6.3. Экспертиза выполненных работ проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня сдачи работ Заказчику.

6.4. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 6.1. Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2. Контракта, подписывает и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке или формирует и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.5. Проверка соответствия выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

6.5.1. Заказчиком (представителем Заказчика), осуществляется проверка соответствия выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, строительным нормам и правилам, действующего законодательству, проверка соответствия представленных Подрядчиком документов, установленным нормам и правилам, фактически выполненным работам, проверка полноты представленных документов.

6.5.2. Приемку выполненных работ осуществляют материально ответственные лица Заказчика.

В случае, если для приемки Заказчиком создана приемочная комиссия в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик) обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

6.5.3. Заказчик вправе при приемке выполненных работ осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям контракта в присутствии представителя Подрядчика. 

6.5.4. Приемка выполненных работ на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки выполненных работ, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта контракта.

6.5.5. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки выполненных работ осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

6.5.6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

6.5.7. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ фиксирует, в том числе:

- процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации.
Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки). 

6.5.8. Полученные в ходе приемки выполненных работ фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).  

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)). 

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки выполненных работ.

6.5.9. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.

6.6. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.7. По факту приемки Заказчик подписывает структурированный документ о приемке. Датой приемки выполненных работ и структурированного документа о приемке считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Контракта, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение № 3). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение № 3), Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.5. После получения Акта об обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) (Приложение № 3) течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 3).
7.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение № 3). При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 10 (десяти) дней.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 5(пяти) дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 30 дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.
8. Обеспечение исполнения контракта
8.1. В целях заключения Контракта Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
8.2.  Обеспечение исполнения Контракта представляется в размере 20 % от цены Контракта в сумме________ (Сумма указывается прописью) рублей. 
В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае, если он предоставил до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе, информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Порядок предоставления данной информации предусмотрен частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.3. Обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Контракту в течение 15 дней.
8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ.
8.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.
8.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта:
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУСО «ЛОК ПСО» л/с 05002262600)

Назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта, № извещения 0362200050824000___»

ИНН: 6658069612

КПП: 668501001

р/с: 03222643650000006200

к/с: 40102810645370000054

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России / УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК: 016577551

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере: 1000 рублей. 

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет_______________ рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ рублей. 
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, что составляет ______________ рублей. 
(Условие включается в контракт при проведении электронного аукциона в соответствии с п.9 ч.3 ст.49 Закона о контрактной системе).

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

-удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 

-удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

-предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;

-взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

9.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

9.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта претензионная переписка осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений

11.3. Претензия направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта и (или) его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности неустойки (штрафов, пеней), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.4.  Срок ответа на претензию 10 дней. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.
12. Расторжение контракта
12.1.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.3.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполненная работа перестала соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) выполненной работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполненной работе таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.4.
В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. 

12.5.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 12.4. контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.6.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.7.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.8.
Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по контракту.

12.9.
 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

12.10. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

- Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает такое решение в единой информационной системе;

- решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе;

- поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. В случае отмены Подрядчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.
13. Срок действия контракта
13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до «30» сентября 2024 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
14. Антикоррупционная оговорка
14.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 

14.4. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________.

14.5. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: 2143605@mail.ru.

14.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

14.8.  В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

14.9. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

15. Прочие условия
15.2. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
15.3. К контракту прилагаются: Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3,  Приложение № 4.
15.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15.6. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. 
15.7. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к контракту.
15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16. Адреса мест нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
ГКУСО «ЛОК ПСО»
Адрес: 620060, г. Екатеринбург, ул. Трактовая, 15
Тел.: +7 (343) 214-36-05
ИНН/КПП 6658069612/ 668501001
ОГРН 1026602337189
Министерство финансов Свердловской области (ГКУСО «ЛОК ПСО»)
р/с 03221643650000006200 
к/с 40102810645370000054
Уральское ГУ Банка России / УФК по Свердловской  области г. Екатеринбург, БИК 016577551
Директор
_______________________/Макаренко В.М./
	Подрядчик
Адрес:
Тел.:
Эл. почта:
ИНН / КПП
ОКПО
ОГРН
р/с
к/с
БИК
ИНН лица имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя
___________________________/_________/


Приложение № 1
к государственному контракту 
№ _________________________
«____»_________________ 2024 г.
З а д а н и е З а к а з ч и к а
Объект закупки: Текущий ремонт оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы.
Описание объекта закупки; количество выполняемых работ; виды выполняемых работ:

Раздел I. Требования к видам и объемам работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1. 
	Отключение жил кабелей сечением до 10 мм2
	жил
	5

	2. 
	Снятие щитков стальных для контрольно-измерительных приборов размером: 400х300 мм
	шт
	1

	3. 
	Снятие фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром 50 мм
	шт
	1

	4. 
	Снятие установки для редуцирования давления газа
	шт
	1

	5. 
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром 50 мм
	рез
	10

	6. 
	Снятие задвижек диаметром 150 мм
	шт
	2

	7. 
	Снятие насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата 0,75 т
	шт
	6

	8. 
	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм
	м
	50

	9. 
	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром 63 мм
	м
	100

	10. 
	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	м
	50

	11. 
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм
	шт
	2

	12. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата 0,3 т
	шт
	2

	13. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата 0,5 т
	шт
	2

	14. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата 0,75 т
	шт
	2

	15. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм
	м
	5

	16. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 20 мм
	м
	50

	17. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 40 мм
	м
	100

	18. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 65 мм
	м
	50

	19. 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	1,4

	20. 
	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции
	м2
	130

	21. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода 50 мм
	м
	4

	22. 
	Установка сервопривода
	шт
	1

	23. 
	Установка частотного привода
	шт
	2

	24. 
	Установка датчика пламени
	шт.
	1

	25. 
	Установка теплообменника разборного пластинчатого 
	шт
	1

	26. 
	Установка автомата трехполюсного на ток до 25 А
	шт
	2

	27. 
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов
	м
	80

	28. 
	Затягивание провода в проложенные трубы 
	м
	80

	29. 
	Прокладка кабеля 35 кВ   в проложенную гофру
	м
	80

	30. 
	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой
	конец кабеля
	10

	31. 
	Чистка бака емкостью 30м3 от аморфного углерода
	шт
	1

	32. 
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм
	шт
	2

	33. 
	Установка задвижек стальных диаметром 100 мм
	шт
	2

	34. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл
	70

	35. 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	18

	36. 
	Установка кранов воздушных
	компл
	2

	37. 
	Установка баков расширительных круглых вместимостью до 0,1 м3
	шт
	1

	38. 
	 Замена гильзы датчика температуры котловой воды
	шт
	2

	39. 
	Сварка трещины котла
	м
	5

	40. 
	Установка клапана взрывного предохранительного
	шт
	1

	41. 
	Установка автомата трехполюсного на ток до 25 А
	шт
	1

	42. 
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов
	м
	50

	43. 
	Затягивание провода в проложенные трубы 
	м
	50

	44. 
	Прокладка кабеля 3х2,5 мм2 
	м
	50

	45. 
	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой
	конец кабеля
	10

	46. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
	м3
	3

	47. 
	Обратная засыпка траншеи
	м3
	3

	48. 
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	шт
	6

	49. 
	Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	36

	50. 
	Устройство проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 
	м
	16

	51. 
	Выполнение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов и вспомогательного оборудования газовых котельных
	функция
	3

	52. 
	Выполнение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов и вспомогательного оборудования газовых котельных
	 система
	3

	53. 
	Приемосдаточные испытания автоматизированных систем II категории сложности
	 система
	3


Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

	№ П/П
	Наименование оборудования
	Технические характеристики
	Содержание (значение) показателя

	1
	Циркуляционный насос нагрева ГВС
	Диапазон рабочей температуры, °С
	-20+90

	
	
	Класс защиты
	IPX4D

	
	
	Материал корпуса
	Чугун

	
	
	Вид насоса
	Циркуляционный

	
	
	Присоединение
	Фланец/Фланец

	
	
	Диаметр условный, мм
	65

	
	
	Тип ротора
	Мокрый

	
	
	Макс. рабочее давление, бар
	10

	
	
	Напряжение питания, В
	400

	
	
	Подключение питания
	Трехфазное

	
	
	Расход, м3/час
	52

	
	
	Макс. напор, м
	15

	
	
	Потребляемая мощность (max), Вт
	1685

	
	
	Монтажная длина, мм
	340

	2
	Сетевой насос ГВС 
	Диапазон рабочей температуры, °С
	-20+90

	
	
	Класс защиты
	IP 55

	
	
	Материал корпуса
	Чугун

	
	
	Вид насоса
	Центробежный

	
	
	Присоединение
	Фланец/Фланец

	
	
	Диаметр условный, мм
	65

	
	
	Тип ротора
	Мокрый

	
	
	Макс. рабочее давление, бар
	16

	
	
	Напряжение питания, В
	400

	
	
	Подключение питания
	Трехфазное

	
	
	Расход, м3/час
	32

	
	
	Макс. напор, м
	59

	
	
	Потребляемая мощность (max), Вт
	5500

	
	
	Монтажная длина, мм
	315

	3
	Сетевой насос отопления
	Диапазон рабочей температуры, °С
	-20+90

	
	
	Класс защиты
	IP 55

	
	
	Материал корпуса
	Чугун

	
	
	Вид насоса
	Центробежный

	
	
	Присоединение
	Фланец/Фланец

	
	
	Присоединение к трубопроводу Ду, мм
	80

	
	
	Тип ротора
	Сухой

	
	
	Макс. рабочее давление, бар
	16

	
	
	Напряжение питания, В
	400

	
	
	Подключение питания
	Трехфазное

	
	
	Расход, м3/час
	114

	
	
	Макс. напор, м
	36

	
	
	Потребляемая мощность (max), Вт
	15000

	
	
	Монтажная длина, мм
	440

	4
	Манометр радиальный
	Диапазон показаний давления, МПа
	0….1

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	100

	
	
	Присоединение
	Радиальное

	
	
	Резьба присоединения
	М20х1,5

	
	
	Класс точности
	1,5

	5
	Манометр радиальный
	Диапазон показаний давлений, МПа
	0….0,6

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	100

	
	
	Присоединение
	Радиальное

	
	
	Резьба присоединения
	М20х1,5

	
	
	Класс точности
	1,5

	6
	Термометр радиальный
	Диапазон показаний температур, °С
	0….+120

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	100

	
	
	Присоединение
	Радиальное

	
	
	Резьба присоединения
	М20х1,5

	
	
	Длина погружной части, мм
	46

	
	
	Класс точности
	1,5

	6
	Термометр осевой
	Диапазон показаний температур, °С
	0….+120

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	100

	
	
	Присоединение
	Осевое

	
	
	Резьба присоединения
	М20х1,5

	
	
	Длинна погружной части, мм
	46

	
	
	Класс точности
	1,5

	7
	Частотный преобразователь
	Подключение питания
	Трехфазное

	
	
	Напряжение питания, В
	400

	
	
	Выходное напряжение, В 
	380

	
	
	Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт
	15

	
	
	Номинальный выходной ток при 100 % нагрузки, А
	37

	
	
	Диапазон выходной частоты, Гц
	0,1 – 400 

	
	
	Шаг установки выходной частоты, Гц
	0,01

	
	
	Входы задания частоты
	0 – +10 В (22 кОм), 4–20 мА (500 Ом), импульсный вход

	
	
	Способ управления
	Панель оператора с LED индикатором

	
	
	Режимы управления нагрузкой
	Синусоидальная широтно-импульсная модуляция

	
	
	Основные функции управления
	Перезапуск при отказе сетевого питания
ПИД-регулирование
Автоматическая компенсация крутящего момента и скольжения
Управление с пульта, с дискретных входов, от последовательного порта RS-485 с протоколом MODBUS
ПИД-регулятор
Пять виртуальных групп цифровых входов / выходов
Управление от аналоговых входов по току и напряжению
Управление от энкодера
Управление от встроенного таймера от 0 до 6500 минут
Два цифровых, один релейный, один аналоговый выход. Два аналоговых входа

	
	
	Дополнительные функции
	Счетчик времени наработки преобразователя
Счетчик времени наработки двигателя
Протокол отказов и предупреждений
Протокол режимов работы
Настраиваемый режим энергосбережения

	
	
	Функции защиты
	Автоматическая регулировка напряжения
Ограничение рабочего напряжения / тока при перегрузках
Ограничение мгновенного тока
Ограничение и управление крутящим моментом
Защита от обрыва заземления, прерывания электропитания
Защита от КЗ в нагрузке, от перегрузки по напряжению и току
Защита от пониженного напряжения, от потери фазы на входе / выходе
Тепловая защита

	
	
	Способ охлаждения
	Принудительное воздушное

	8
	Погружная гильза для датчика температуры
	Материал корпуса гильзы
	Медь/Латунь

	
	
	Длина общая, мм
	110

	
	
	Температура максимальная, °С
	110

	
	
	Максимальное давление, Мпа
	1,5

	
	
	Резьба присоединения, Дюйм
	1/2

	
	
	Тип резьбы
	Наружная

	9
	Сервопривод газовой заслонки
	Подключение питания
	Однофазное

	
	
	Напряжение питания, В
	220

	
	
	Время открытия на 90º, с
	4

	
	
	Крутящий момент, Н/м
	1,5

	
	
	Класс защиты 
	IP 54

	10
	УФ Датчик пламени
	Подключение питания
	Однофазное

	
	
	Напряжение питания, В
	220

	
	
	Максимальная мощность, Вт
	30

	
	
	Время задержки, с
	0,2….30

	
	
	Чувствительность, Вт
	2….80

	
	
	Режим работы
	Прерывистый

	
	
	Основные функции
	Автоматическое обнаружение пламени

	
	
	
	Регулировка чувствительности и времени задержки

	
	
	Замер
	фронтальный, боковой

	
	
	Длина корпуса датчика, мм
	97

	
	
	Класс защиты 
	IP 40

	11
	Теплообменник
	Материал пластин 
	Нержавеющая сталь  - AISI 316L / 1.4404

	
	
	Материал уплотнения
	EPDM

	
	
	Высота пластины, мм
	596

	
	
	Ширина пластины, мм
	230

	
	
	Толщина пластин, мм
	0,6

	
	
	Диаметр отверстий, мм
	57

	
	
	Межосевое расстояние отверстий по высоте, мм
	494

	
	
	Межосевое расстояние отверстий по ширине, мм
	126

	
	
	Рифление
	Мягкое 23/Жесткое 12

	
	
	Расчетное рабочее давление, Мпа
	1,6


Материалы, используемые при выполнении работ, содержащиеся в Локальном сметном расчете (приложение к извещению) могут иметь товарные знаки отличные от указанных в Локальном сметном расчете, имеющих эквивалентные функциональные, качественные, технические, эксплуатационные характеристики.

Материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям энергетической 
эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 
«Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Место выполнения работ: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Трактовая, дом 15.

Сроки (периоды) выполнения работ: 

Начало выполнения работ: в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: в течение 6 (шести) дней со дня начала выполнения работ.
Работы выполняются только в рабочие дни с 10.00 по 17.00 часов местного времени.

Раздел II. Требования по объему гарантий качества работ
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ условиям Контракта, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок. При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 10 (десяти) дней.

Раздел III. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Раздел IV. Требования к условиям выполнения работ

При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных, технических мероприятий и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

Персонал Подрядчика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.

Заказчик не предоставляет подрядчику никаких инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также никаких помещений для хранения его материалов, инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений подрядчика возлагается исключительно на него самого.

При производстве работ необходимо применять современные материалы и пр., позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объектов в целом.

Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и комплектующие) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). 

Подрядчик обязан выполнять демонтаж и монтаж уже установленного (имеющегося) оборудования, обеспечив его сохранность, кроме того, провести пусконаладочные работы и передать Заказчику в исправном работоспособном состоянии.

После окончания выполнения работ Подрядчик должен в течение 1 (одного) дня после приемки работ произвести уборку 
и вывозку строительного мусора, появившегося в процессе выполнения работ, а также инструменты, механизмы, приспособления. 

Порядок выполнения работ включает:

- Подготовительные работы;

- Демонтажные работы;

- Монтажные работы;

- Пуско-наладочные работы.

Раздел V. Требования к качеству работ, безопасности, в том числе технология производства работ
Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства РФ, а также в соответствии с рекомендациями производителя материалов и изделий, в том числе: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности 
в проектах организации строительства и проектах производства работ»

Мероприятия по безопасности производства работ обеспечиваются исключительно Подрядчиком.

При проведении огневых работ требуется обязательное оформление наряд-допуска на их производство.

При работах на высоте следует руководствоваться требованиями техники безопасности при работе с переносными 
и приставными лестницами-стремянками.

Мероприятия охране труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами российского законодательства. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Раздел VI. Порядок выполнения работ по режимно-наладочным работам (РНИ)

Перед проведением режимно-наладочных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком время проведения работ.

Порядок проведения режимно-наладочных работ должен соответствовать утвержденной в установленном порядке методике проведения режимно-наладочных работ и проводиться в следующей последовательности:

- Проверка готовности оборудования к проведению наладочных работ.

- Комплексное опробование оборудования.

- Проверка работоспособности приборов, проверка правильности монтажа, средств измерения.

- Стендовая проверка элементов систем и их настройка (при необходимости).

- Проведение измерений и испытаний.

- Обработка и анализ материалов испытаний, показаний измерительных приборов.

- Расчет прямого и обратного теплового балансов оборудования.

- Определение удельных расходов топлива, в том числе для котельных на единицу отпущенной тепловой энергии.

- Наладка систем автоматического регулирования, работы оборудования.

- Наладка водно-химического режима котлов и оборудования химводоподготовки.

- Расчет экономической эффективности проведенных наладочных работ.

- Составление инструкций для обслуживающего персонала по эксплуатации налаживаемого оборудования.

- Составление технического отчета.

Испытания проводятся на 2-х режимах – максимально достижимой и минимально устойчивой. На каждой нагрузке проводятся 4-5 опытов для определения оптимального режима. Началом опыта после изменения нагрузки считается момент стабилизации температуры продуктов сгорания.

Раздел VII. Требования к отчетной документации
Технический отчет о наладке оборудования должен включать в себя следующие разделы:

- Введение, в котором указываются основания для проведения работ (номера и даты договора, разрешения на проведение наладочных работ), объемы и виды выполненных работ, сроки выполнения, перечень лиц, проводивших работы, с указанием должностей.

- Характеристика оборудования, в которой указываются типы, марки, количество налаживаемого оборудования (основного, утилизирующего, вспомогательного), систем автоматического регулирования; приводятся краткая техническая характеристика оборудования и технологических процессов, данные о теплотехнических характеристиках и составе топлива, сведения о наличии приборов учета расхода топлива, вырабатываемой и отпускаемой теплоэнергии.

- Программа проведения работ, в которой приводятся условия проведения работ, состояние, специфические особенности топливоиспользующих и теплоутилизирующих агрегатов, вспомогательного оборудования, способы и схемы измерения параметров работы оборудования; перечень использованных приборов (штатных и специально установленных).

- Результаты работы, в которых отражаются итоги окончательной обработки материалов, примененные методики расчетов. Результаты должны быть систематизированы в виде таблиц, графиков, режимных, оперативных, технологических карт, а также включать в себя:

- расчет экономической эффективности выполненных работ;

- режимные карты работы основного и вспомогательного оборудования (в том числе для котельных - оборудования химводоподготовки) при работе на газе и резервном топливе;

- графики регулирования (производительности, подачи топлива, подачи воздуха, разрежения);

- сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия котлоагрегата, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу выработанной тепловой энергии;

- сведения (для котельных) о расходе тепла на собственные нужды, средневзвешенном КПД котельной и удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу отпущенной тепловой энергии;

- рекомендации по рациональной загрузке котлоагрегатов в зависимости от количества тепловой энергии, отпускаемой котельной;

- графики зависимости параметров работы оборудования (КПД, расхода топлива, давления топлива и воздуха, потерь тепла с уходящими газами, потерь тепла в окружающую среду и т.д.) от производительности;

- график соотношения давления топлива и воздуха при работе оборудования в автоматическом режиме, совмещенный с графиком, построенным на основании результатов наладки топочных процессов;

- тепловой баланс технологического оборудования, сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия, удельном расходе топлива в условном исчислении;

- акты о включении в работу и наладке автоматики регулирования и управления работой топливопотребляющего и вспомогательного оборудования;

- сводные ведомости результатов испытаний, в которых приводятся показатели работы оборудования до и после проведения наладки;

- карты параметров настройки автоматики безопасности;

- акт об окончании наладочных работ.

- Выводы и предложения, в которых приводится анализ полученных результатов и перечисляются рекомендуемые организационно-технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы газоиспользующего оборудования.

Приложение № 2
к государственному контракту 
№ _________________________
«____»_________________ 2024 г.
Локальный сметный расчет
(приложен отдельным файлом)


 




Приложение № 3
к государственному контракту 
№ _________________________
«____»_________________ 2024 г.
ФОРМА
Акт об обнаружении недостатков (дефектов) 
в гарантийный срок от «_____» ___________ 2024 г.  № ________
к контракту № _________от «____» _______ 2024 г. 
по текущему ремонту оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы
Наименование организации, почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Наименование выполняемых работ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата  поступления: _____________________________________________________________________________
2. Дата обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период: _____________________________
3. Описание обнаруженных недостатков (дефектов) в гарантийный период подробно: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период:   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Дополнительные данные: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период): 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности монтируемого оборудования и др.):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен представителем (ями): _________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)
	Заказчик:

	______________________________
Должность

	_______________________/_________

	«_____» __________ 2024 г.

	М.П.


Приложение № 4
к государственному контракту 
№ _________________________
«____»_________________ 2024 г.
ФОРМА
Протокол о недостатках (дефектах) от «_____» ___________ 2024 г. № _________
к контракту № _________ от ______ ____ 2024 г. 
по текущему ремонту оборудования газовой котельной, в т.ч газопроводной системы
1. Наименование организации, почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Наименование выполняемых работ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата  поступления: _____________________________________________________________________________
3. Дата обнаружения недостатков (дефектов): ______________________________________________________
4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов) подробно: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Причина возникновения недостатков (дефектов): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Дополнительные данные: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов)): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности монтируемого оборудования):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен представителем (ями): _________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)
	Заказчик:

	______________________________
______________________________
Должность

	_______________________/_________

	«_____» __________ 2024 г.

	М.П.
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